
Neuaufbau

Heizungszentrale

Hebeanlage

2x Gas-Brennwerttherme

! Nasszellen bleiben unberührt !

! Nasszelle bleibt unberührt !

Neubau

Neuaufbau

Heizungszentrale

Hausanschluss

Gas DN 40

Hausanschluss

Wasser DN 40

mögliche Lage bestehender Mischwasserkanal

Grundleitung und Schächte

umverlegen!

HINWEIS:

Bezüglich der Rückstauebene muss dringend vom 

Bauherr eine Aussage getroffen werden, wie die

Lichtschächte entwässert werden.

In der Grundleitungsbefahrung festgestellte Missstände

können zu erheblichen Mehrkosten führen.

Anschluss

an vorh. Leitung

Anschluss

an vorh. Leitung
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Anschluss an

vorh. Leitung

mögliche Lage bestehender Mischwasserkanal

! Teeküche bleibt unberührt !

Anschluss an

vorh. Leitung

Demontage
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Lüftung Duschraum:

0,04 m² Fläche pro 1 m² Raumfläche

= 0,19 m² freier Querschnitt

Lüftung Toilettenraum:

0,17 m² Fläche pro WC

0,10 m² Fläche pro Urinal

= 0,17 m² freier Querschnitt

Lüftung nach Arbeitsstättenrichtlinie:

11 m³ Luft pro 1 m² Raumfläche

= 27,17 m³/h ~ 30 m³/h

Lüftung nach Arbeitsstättenrichtlinie:

11 m³ Luft pro 1 m² Raumfläche

= 26,73 m³/h ~ 30 m³/h

Neuaufbau

Heizungszentrale

möglicher Standort für

Kälte Server Außeneinheit

Kellerraum Archiv
21,43 m²

Umkleide
13,80 m²

Hausanschluss Gas
38,79 m²

Hausanschluss
Wasser
15,83 m²

Hausanschluss
Elektro
20,23 m²

Kellerraum,
nicht nutzbar
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Keller-Abstellraum,
nicht genutzt
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Nebeneingang
4,32 m²

best. Tiefbereich
best. Tiefbereich

Tür: Ebene EG

Fundamente Neu-/Anbau

TRH 2
17,10 m²

Flur 3
9,50 m²

Flur 2
21,18 m²

Flur 1
9,38 m²

TRH 1
10,01 m²

Flur 4
7,55 m²

Flur 5
20,37 m² TRH 3

15,70 m²

Heizung
23,54 m²

Vorraum
14,47 m²WC /

Du.
4,71 m²

WC 3
2,47 m²2,02 m²

WC H.
2,43 m²

WC D.
2,47 m²

Kellerraum,
nicht nutzbar
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Holztür
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Tür: Ebene Hof Schiebetür:
Ebene EG

Rampe / behindertengerechter
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Unterbau Treppe / EG

Flur Aufzug
2,39 m²

xx

xx

Legende

Schalldämpfer

Ventilator

konstanter Volumenstromregler

Absperrklappe

Brandschutzklappe

variabler Volumenstromregler

Überströmung

Zuluftmenge

Abluftmenge

Tellerventil

Abluft

Zuluft

Aussenluft

Fortluft

Heizung

Heizung Rücklauf

Heizung Vorlauf

xxxx xxx xx

Heizkörper

Länge Höhe Tiefe

Absperrventil,

Durchgangsventil

Strangregulierventil

Heizung Vorlauf in Sockelleiste

Heizung Rücklauf in Sockelleiste

Austausch der Heizkörper,

Anschluss an neue Verteilung

1

Legende

Schmutzwasser

Trinkwasser kalt

Trinkwasser warm

Schmutzwasser Entlüftung

Trinkwasser Zirkulation

Schmutzwasser Grundleitung

Regenwasser

Regenwasser Grundleitung

Sm³

000

Absperrarmatur

Absperrarmatur mit Antrieb durch

Druck des Arbeitsstoffes gegen

fest eingestellte Federkraft

Wasserzähler

M

T
thermisches

Strangregulierventil

Strangregulierventil

Rückschlagklappe

Durchgangsregelventil

mit elektr. Stellantrieb

Durchlauferhitzer 12kW
DLE

Erdgas

vorh. verstecktes WB bleibt bestehen,

Anschluss an neue Verteilung

2

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Abweichungen sind mit der Bauleitung zu klären.

Art der Änderung

und Konstruktion mbH
Ingenieurgesellschaft für Planung

Am Taubenfeld 39     69123 Heidelberg     Tel. 0 62 21 / 7 39 18-0     Fax. 0 62 21 / 7 39 18-50     e-Mail. Info@ipkgmbh.de

Index

Benennung:

Datum Name

Gesehen:

Maßstab:

Geprüft:

Gezeichnet:Zeichnungsnummer:

Projektnummer: Projektphase:

Bauherr

Bauvorhaben:

Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude

Bahnhofstraße 10

55595 Wöllstein

H1811 HU-BAU

Architekt

Blattgröße:

Verbandsgemeinde Wöllstein

Bahnhofstraße 10

55595 Wöllstein

architekten in bürogemeinschaft

Friedrich-Ebert-Straße 31-33

67574 Osthofen

Untergeschoss

Koordination

A1

s.gaetani30.05.2018

H1811-0001-2

1:100

Detail HK-Anschluss

1 Neuen AT-Grundriss (Vorabzug) Stand 19.07.2018 eingelesen 01.10.2018 s.gaetani

2 Neuen AT-Grundriss Stand 30.07.2018 eingelesen 06.08.2019 Alexander Beck


	Pläne und Ansichten
	H1811-0001-2 Untergeschoss Koordination


