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Flur Treppe
15,37 m²
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best. Tiefbereichbest. Tiefbereich

Büro
23,81 m²

TRH 3
8,00 m²

Personal
29,66 m²

Personal
23,73 m²

Empfang / Treppe
15,06 m²

TRH 2
31,37 m²

Flur 2
18,95 m²

Zimmer
22,99 m²

WC-D.
14,42 m²

WC-H.
11,98 m²

Büro
Sachgebietsleiter
18,45 m²

Büro Zentrale Steuerung
28,29 m²

Büro Zentrale Steuerung
19,14 m²

TRH 1
17,35 m²

Vorraum 1
12,10 m²

Bürgermeister
22,08 m²

Besprechung
16,92 m²

Zimmer
22,14 m²

Zimmer
17,86 m²

Flur 1
29,37 m²

Windfang
6,09 m²
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E.01 E.02 E.03 E.04

E.05 E.06

h= 3,40 m bis abgeh. Decke

h= 3,40 m bis abgeh. Decke

h= 3,40 m bis abgeh. Decke
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E.11

(best. Böschung)

Böschung
BESTAND

BESTAND

BESTAND

(Aufzug)

NA

T30
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NA
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NA

NA

NA

T30
RS

T30
RS

T30
RS

BGF
306,46 m2

E.62

Büro
12,00  m2

Aufzugsfl.
3,33 m2

Büro Service
12,00  m2

Büro
15,00  m2

Büro
12,00  m2

Büro
12,00  m2

Flur
20,85 m2

Bürgerservice
16,09  m2

Windf.
21,55 m2

Personal
29,33 m2

WC H
6,64 m2

WC D/B
5,80 m2

Archiv Standesamt
11,35  m2

Büro
12,00  m2

EDV
3,14 m2

Büro Service
12,00  m2

Warten Service
12,09  m2

Podest
2,41 m2

Haupteingang

Flur Service
17,92  m2

Eingang
12,33  m2

N

Lüftung nach Arbeitsstättenrichtlinie:

11 m³ Luft pro 1 m² Raumfläche

= 158,62 m³/h ~ 160 m³/h

Lüftung nach Arbeitsstättenrichtlinie:

11 m³ Luft pro 1 m² Raumfläche

= 131,78 m³/h ~ 135 m³/h

Lüftung nach Arbeitsstättenrichtlinie:

11 m³ Luft pro 1 m² Raumfläche

= 73,04 m³/h ~ 75 m³/h

Lüftung nach Arbeitsstättenrichtlinie:

11 m³ Luft pro 1 m² Raumfläche

= 63,80 m³/h ~ 65 m³/h

WC Abluft

über Dach

WC Abluft

über Dach
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-Austausch der Sanitärgegenstände

-TW-Leitung neu und Anschluss an vorh. Steigleitung

-SW-Leitung neu und Anschluss an vorh. Fallleitungen

-WW mittels DLE

-Spülen nach Spülplan!

! Vorwand bei Gewerk Architektur/Trockenbau !
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100mm Vorwand????

mind. 175mm benötigt

100mm Vorwand????

mind. 115mm benötigt

Vorwand????

mind. 115mm benötigt

25 600 155

4060

NA 500

600 1000 75

profil. Platte

NA 840

600 1000 75

profil. Platte

NA 840
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Halt 3 Halt 2

xx

xx

Legende

Schalldämpfer

Ventilator

konstanter Volumenstromregler

Absperrklappe

Brandschutzklappe

variabler Volumenstromregler

Überströmung

Zuluftmenge

Abluftmenge

Tellerventil

Abluft

Zuluft

Aussenluft

Fortluft

Heizung

Heizung Rücklauf

Heizung Vorlauf

xxxx xxx xx

Heizkörper

Länge Höhe Tiefe

Absperrventil,

Durchgangsventil

Strangregulierventil

Heizung Vorlauf in Sockelleiste

Heizung Rücklauf in Sockelleiste

Austausch der Heizkörper,

Anschluss an neue Verteilung

1

Legende

Schmutzwasser

Trinkwasser kalt

Trinkwasser warm

Schmutzwasser Entlüftung

Trinkwasser Zirkulation

Schmutzwasser Grundleitung

Regenwasser

Regenwasser Grundleitung

Sm³

000

Absperrarmatur

Absperrarmatur mit Antrieb durch

Druck des Arbeitsstoffes gegen

fest eingestellte Federkraft

Wasserzähler

M

T
thermisches

Strangregulierventil

Strangregulierventil

Rückschlagklappe

Durchgangsregelventil

mit elektr. Stellantrieb

Durchlauferhitzer 12kW
DLE

Erdgas

vorh. verstecktes WB bleibt bestehen,

Anschluss an neue Verteilung

2

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Abweichungen sind mit der Bauleitung zu klären.

Art der Änderung

und Konstruktion mbH
Ingenieurgesellschaft für Planung

Am Taubenfeld 39     69123 Heidelberg     Tel. 0 62 21 / 7 39 18-0     Fax. 0 62 21 / 7 39 18-50     e-Mail. Info@ipkgmbh.de

Index

Benennung:

Datum Name

Gesehen:

Maßstab:

Geprüft:

Gezeichnet:Zeichnungsnummer:

Projektnummer: Projektphase:

Bauherr

Bauvorhaben:

Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude

Bahnhofstraße 10

55595 Wöllstein

H1811 HU-BAU

Architekt

Blattgröße:

Verbandsgemeinde Wöllstein

Bahnhofstraße 10

55595 Wöllstein

architekten in bürogemeinschaft

Friedrich-Ebert-Straße 31-33

67574 Osthofen

Erdgeschoss

Kordination

A1

s.gaetani30.05.2018

H1811-0002-2

1:100

Detail HK-Anschluss

1 Neuen AT-Grundriss (Vorabzug) Stand 19.07.2018 eingelesen 01.10.2018 s.gaetani

2 Neuen AT-Grundriss Stand 30.07.2018 eingelesen 06.08.2019 Alexander Beck


	Pläne und Ansichten
	H1811-0002-2 Erdgeschoss Koordination


